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                                               Zeichen für   sichere elektrische Trennung 

     
 

 
 

 
 

SELV Safe Extra Low Voltage  
 
Sicherheits-Kleinspannung  
SELV-Stromkreise maximal 50 Volt Wechselspannung bzw. 120 Volt Gleichspannung 
betragen  
 
In bestimmten Fällen, z.B. für Betriebsmittel mit Haut- und Haarberührung, medizinische 
Geräte und elektrisches Spielzeug sind noch niedrigere Werte vorgeschrieben [24VAC bzw. 
24 VDC].  
 
Die aktiven Teile von SELV-Stromkreisen dürfen weder mit Erde noch mit den 
Schutzleitern anderer Stromkreise in Verbindung stehen.  
 

PELV Protection Extra Low Voltage 

(Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung) 

Die Schutzmaßnahme PELV (protective extra low voltage) unterscheidet sich zu SELV 
(safety extra low voltage) nur in der Art der Verbindung zur Erde. Ein PELV-Stromkreis 
liegt vor, wenn z. B. aus betrieblichen Gründen die Sekundärseite geerdet ist. 
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